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令和８年度⼭⼝合同庁舎照明設備改修⼯事 ⼯事概要図

○⼯事内容
照明器具更新
・１号館、２号館及び付属棟に設置している蛍光灯照明器具をＬＥＤ照明器具
（約900台）に更新する。

・⾮常⽤照明器具をＬＥＤ⾮常⽤照明器具（約150台）に更新する。
・埋込照明器具は、基本的に既存照明器具の天井開⼝を利⽤したリニューアル
⽤ＬＥＤ照明器具を採⽤する。

・執務室に設置されている明るさセンサーを更新する。
・分電盤から照明器具へ⾄る配線及びスイッチを更新する。
・照明制御盤を新設する。

○施⼯条件
・余裕期間制度による余裕期間を設定（任意着⼿⽅式）している。
発注者が⽰した⼯事開始期限⽇までの間で、受注者は⼯期の始期を任意に
設定する事が出来る。
⼯期：⼯期の始期から303⽇（作業不能⽇3⽇含む）
（但し、令和８年10⽉1⽇（⼯事開始期限⽇）までを⼯期の始期とすること）

・その他、詳細の施⼯内容・条件は図⾯及び施⼯条件明⽰等による。

○建物概要・⼯事種⽬
1)１号館（既存）
構造階数：鉄筋コンクリート造 地上3階建
延べ⾯積：2,826.4㎡
⼯事種⽬：電灯設備 改設⼀式

2)２号館（既存）
構造階数：鉄⾻鉄筋コンクリート造 地上8階地下1階建
延べ⾯積：7,357.5㎡
⼯事種⽬：電灯設備 改設⼀式

3)付属棟（既存）
構造階数：鉄⾻造 平屋建
延べ⾯積：302.24㎡
⼯事種⽬：電灯設備 改設⼀式

4)屋外
⼯事種⽬：構内配電線路 改設⼀式
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